
PIANTA PIANO PRIMO

PIANTA PIANO TERRA

SEZIONE A-A
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LEGENDA

estintore portale a polvere

AULA ED. TECNICA

H= 3.00 mt.

Sup.= 52.59 mq

Sup. aerazione vvf = 3.78 mq

RIPOSTIGLIO

H= 3.00 mt.

Sup.= 5.42 mq

a=17 cm

p=30 cm

RIPOSTIGLIO

H= 3.00 mt.

Sup.= 5.90 mq

a=17 cm

p=30 cm

Non necessarie strutture- porta REI 60 ed uscite verso esterno.

(Lettera Circolare p2244/4122 sott.32 del 30.10.1996)

Non necessarie strutture- porta REI 60

ed uscite verso esterno.

(Lettera Circolare p2244/4122 sott.32 del

30.10.1996)

Non necessarie strutture- porta REI 60

ed uscite verso esterno.

(Lettera Circolare p2244/4122 sott.32 del

30.10.1996)

SPAZIO A SERVIZIO

DELLA CLASSE

H= 3.00 mt.

Sup.= 16.37 mq

RIPOSTIGLIO

H= 3.00 mt.

Sup.= 13.74 mq

AULA MUSICA

H= 3.00 mt.

Sup.= 61.73 mq

Sup. aerazione vvf = 2.07 mq

SALA PROIETTORI

H= 3.00 mt.

Sup.= 74.27 mq

Sup. aerazione vvf = 5.04 mq

SALA EDUCAZIONE ARTISTICA

H= 3.00 mt.

Sup.= 75.91 mq

Sup. aerazione vvf = 5.04 mq

AULA SOSTEGNO

H= 3.00 mt.

Sup.= 22.05 mq

Sup. aerazione vvf = 2.32 mq

DISIMPEGNO

H=3.00

Sup.= 13.71 mq

AULA

H= 3.00 mt.

Sup.= 49.08 mq

Sup. aerazione vvf = 3.36 mq

AULA

H= 3.00 mt.

Sup.= 49.44 mq

Sup. aerazione vvf = 3.36 mq

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

a=14 cm

p=60 cm

BAGNO

H= 3.00 mt.

Sup.= 21.61 mq

Sup. aerazione vvf = 0.26 mq

AULA

H= 3.00 mt.

Sup.= 51.48 mq

Sup. aerazione vvf = 3.20 mq
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AULA

H= 3.00 mt.

Sup.= 49.84 mq

Sup. aerazione vvf = 3.20 mq

AULA

H= 3.00 mt.

Sup.= 33.57 mq

Sup. aerazione vvf = 1.38 mq

PRESIDENZA

H= 3.00 mt.

Sup.= 16.00 mq

Sup. aerazione vvf = 0.69 mq

parete W.C. non

tutta altezza

BAGNO

H= 3.00 mt.

Sup.= 21.84 mq

Sup. aerazione vvf = 0.26 mq

AULA

H= 3.00 mt.

Sup.= 51.48 mq

Sup. aerazione vvf = 3.20 mq

AULA

H= 3.00 mt.

Sup.= 51.48 mq

Sup. aerazione vvf = 3.20 mq

SPAZIO A SERVIZIO

DELLA CLASSE

H= 3.00 mt.

Sup.= 16.37 mq

SPAZIO A SERVIZIO

DELLA CLASSE

H= 3.00 mt.

Sup.= 16.37 mq

CORRIDOIO

H= 3.00 mt.

Sup.= 376.12 mq

ANTI

H= 3.00 mt.

Sup.= 4.29 mq

W.C

H= 3.00 mt.

Sup.= 2.29 mq

Sup. aerazione

vvf = 0.26 mq

W.C DISABILI

H= 3.00 mt.

Sup.= 2.29 mq

Sup. aerazione

 vvf = 0.26 mq

RIP.

H= 3.00 mt.

Sup.= 2.29 mq

Sup. aerazione

 vvf = 0.26 mq

DIS.

H= 3.00 mt.

Sup.= 2.16 mq

Sup. aerazione

 vvf = 0.26 mq

SALA INSEGNANTI

H= 3.00 mt.

Sup.= 19.54 mq

Sup. aerazione vvf = 0.69 mq

PORTINERIA SALA BIDELLI

H= 2.74 mt.

Sup.= 17.47 mq

Sup. aerazione vvf = 1.40 mq
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a=17 cm

p=30 cm
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ANTI

H= 3.00 mt.

Sup.= 6.77 mq

RIP.

a=16 cm

p=30 cm

AULA

H= 3.00 mt.

Sup.= 39.50 mq

Sup. aerazione vvf = 3.47 mq

AULA GEOGRAFIA

H= 3.00 mt.

Sup.= 23.60 mq

Sup. aerazione vvf = 1.25 mq

AULA

H= 3.00 mt.

Sup.= 39.50 mq

Sup. aerazione vvf = 3.21 mq

AULA INFORMATICA

H= 3.00 mt.

Sup.= 49.87 mq

Sup. aerazione vvf = 3.21 mq

BAGNO

H= 3.00 mt.

Sup.= 18.89 mq

Sup. aerazione vvf = 0.26 mq

BAGNO

H= 3.00 mt.

Sup.= 18.93 mq

Sup. aerazione vvf = 0.26 mq

AULA

H= 3.00 mt.

Sup.= 49.87 mq

Sup. aerazione vvf = 3.36 mq

AULA

H= 3.00 mt.

Sup.= 49.87 mq

Sup. aerazione vvf = 3.36 mq

AULA

H= 3.00 mt.

Sup.= 49.87 mq

Sup. aerazione vvf = 3.36 mq

W.C

H= 3.00 mt.

Sup.= 2.23 mq

Sup. aerazione

vvf = 0.26 mq

W.C

H= 3.00 mt.

Sup.= 2.23 mq

Sup. aerazione

vvf = 0.26 mq

W.C

H= 3.00 mt.

Sup.= 2.23 mq

Sup. aerazione

vvf = 0.26 mq

RIP.

H= 3.00 mt.

Sup.= 6.86 mq

Sup. aerazione

vvf = 0.45 mq

CORRIDOIO

H= 3.00 mt.

Sup.= 166.77 mq
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