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SCHEDA EDIFICIO: 
 

Palazzo Municipale 
Pzza IX Martiri, 3 

1801  

 
 
 

1) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:  Impianto rilevazione incendio convenzionale   
1 centrale antincendio DES FIRE 1 
2 sensore antincendio convenzionale fumo NOTIFIER SD851E 22 
3 sensore antincendio convenzionale temperatura NOTIFIER convenzionale 2 
4 pulsante allarme incendio  LEGRAND 38024, IP44, 2A/24V 6 
5 pannello allarme ottico/acustico si 4 
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

2) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

3) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 15 
2 portatile Green-fire PROK 6Kg 1 

 



4) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 1 
2 cassetta UNI 45 2 

 
5) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 0 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
6) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

7) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 1 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  22 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Uffici Comunali Ex U. Foscolo 
Via Argine Sx Nuovissimo, 3 

1802  

 
 
 

8) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:  Impianto rilevazione incendio convenzionale   
1 centrale antincendio INIM SMARTLINE 020/4 1 
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio  ARITECH convenzionale 2 
5 pannello allarme ottico/acustico a lancio 2 
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna campana elettromeccanica tradizionale 2 

 

9) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

10) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 7 
2 portatile CO2 5 Kg 2 

 



11) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 0 

 
12) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 3 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
13) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

14) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  20 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Uffici Comunali Politiche Sociali 
Via Argine Sx Nuovissimo, 6 

1803  

 
 
 

15) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

16) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

17) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 4 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



18) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 0 

 
19) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 0 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
20) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

21) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  nr 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Uffici Comunali Cultura e Sport 
Via Argine Sx Nuovissimo, 8 

1804  

 
 
 

22) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

23) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

24) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 3 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



25) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 0 

 
26) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 0 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
27) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

28) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  nr 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Archivio Ed. Privata 
Via Argine Sx Nuovissimo 

1805  

 
 
 

29) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

30) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

31) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 1 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



32) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 0 

 
33) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 0 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
34) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

35) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  nr 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Scuola Secondaria di I Grado D. Alighieri 
Via Lago di Lecco, 17 

1806  

 
 
 

36) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:  impianto rilevazione indirizzata UNI11224   
1 centrale antincendio NOTIFIER AM2000 1 
2 sensore antincendio convenzionale fumo NOTIFFIER convenzionale  
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio  NOTIFFIER convenzionale 7 
5 pannello allarme ottico/acustico NOTIFER poa a lancio 8 
6 sirena allarme esterna VEDETTA 500/4 con 4 trombe 1 
7 sirena allarme interna   

 

37) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:  gruppo  pressione elettropompa UNI 1285   
1 pompa Orizontale sottobattente - idroelletrica 1 
2 jockey  Jockei - idroelletrica 1 
3 quadro comando  elettropompa principale 1 
4 vasi di espansione 24 lt. - pn16 1 
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe control fire 1 
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

38) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 16 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



39) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 9 
2 cassetta UNI 45  

 
40) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 0 
2 porta REI 1 anta 24 
3 porta REI 2 ante 0 

 
41) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

42) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 1 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  47 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Scuola Secondaria di I Grado G. Galilei 
Via Bassa Gambarare 

1807  

 
 
 

43) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

44) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

45) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 11 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



46) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 1 

 
47) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 6 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
48) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

49) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  6 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Scuola dell'Infanzia Arcobaleno 
Via Boito, 3 

1808  

 
 
 

50) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

51) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

52) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 4 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



53) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 0 

 
54) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 2 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
55) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

56) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  nr 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Scuola Secondaria di I Grado L. Einaudi 
Via Boito, 3 

1808  

 
 
 

57) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

58) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

59) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 14 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



60) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 4 

 
61) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 13 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
62) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

63) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  6 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Scuola Secondaria di I Grado F. Petrarca 
Via Pisa, 5 

1809  

 
 
 

64) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

65) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

66) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 10 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



67) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 5 

 
68) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 6 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
69) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

70) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  12 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Palestra Scuola Secondaria I Grado F. 
Petrarca 

Via Pisa, 5 

1810  

 
 
 

71) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

72) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

73) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 4 



2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 
 

74) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 2 

 
75) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 10 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
76) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

77) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 attacco VV.F. 0 

 
8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 Lampade di emergenza  nr 
 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Scuola Secondaria di I Grado G. Leopardi 
Via E. Toti, 3 

1811  

 
 
 

78) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

79) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:  gruppo pressione elettropompa UNI 1285   
1 pompa CALPEDA NM 50/20AE 11KW 1 
2 jockey  CALPEDA NG 6/18E 1,5KW 1 
3 quadro comando  elettropompe principali+jockey 0 
4 vasi di espansione 25 lt 3 
5 serbatoio adescamento 500 lt  2 
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe VENETA POMPE 1 
8 vasca riserva idrica si 4 
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

80) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 4 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 21 

 



81) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 9 

 
82) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 9 
2 porta REI 1 anta 27 
3 porta REI 2 ante 0 

 
83) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

84) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  35 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Scuola Primaria E. Morante 
Via Lago di Varano, 8 

1814  

 
 
 

85) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

86) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

87) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 16 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



88) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 6 
2 cassetta UNI 45 0 

 
89) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 10 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
90) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

91) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  52 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Scuola Primaria U. Foscolo 
Via Oberdan, 4 

1815  

 
 
 

92) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:  Impianto rilevazione incendio convenzionale   
1 centrale antincendio TSA R C1202 4Z 1 
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura convenzionale  System sensor 6 
4 pulsante allarme incendio  convenzionale 6 
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna si 1 
7 sirena allarme interna VEDETTA 500/4 con 4 trombe 6 

 

93) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:  gruppo pressione elettropompa UNI 1285   
1 pompa GRUNDFOSS CR 16/30 2 
2 jockey    
3 quadro comando  elettropompe principali 2 
4 vasi di espansione 25 lt 2 
5 serbatoio adescamento 500 lt  1 
6 misuratore di portata DN 2" fdsc 50mc/h 1 
7 allarmi pompe VENETA POMPE 1 
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

94) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 17 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



95) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 6 

 
96) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 15 
2 porta REI 1 anta 3 
3 porta REI 2 ante 0 

 
97) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

98) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 1 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  69 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Scuola Primaria E. De Amicis 
Via Caltana 

1817  

 
 
 

99) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio INIM SMARTLINE 1 
2 sensore antincendio convenzionale fumo  0 
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio  convenzionale 1 
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna AVOTEC AVD FJ/CPD 1 

 

100) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

101) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 4 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



102) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 1 

 
103) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 2 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
104) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

105) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  19 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Scuola Primaria G. Leopardi 
Via Bernini 

1818  

 
 
 

106) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

107) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

108) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 9 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



109) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 0 

 
110) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 10 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
111) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

112) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  nr 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Scuola Primaria G. Parini 
Via Pisa, 2 

1819  

 
 
 

113) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:  Impianto rilevazione incendio convenzionale   
1 centrale antincendio TSA R C1202 1 
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio  convenzionale 4 
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna si 1 
7 sirena allarme interna 2 - VEDETTA 500/4 con 4 trombe + 2  campana elettromeccanica tradizionale Roshini 4 

 

114) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:  gruppo pressione elettropompa UNI 1285   
1 pompa GRUNDFOSS CR 16/30 2 
2 jockey  Grunfoss CR 16/30 2 
3 quadro comando  elettropompe principali Grundfoss 2 
4 vasi di espansione 25 lt 2 
5 serbatoio adescamento 500 lt  1 
6 misuratore di portata DN 2" fdsc 60mc/h 1 
7 allarmi pompe VENETA POMPE 1 
8 vasca riserva idrica si 1 
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

115) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 8 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



116) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 3 

 
117) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 10 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
118) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

119) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  38 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Scuola dell'Infanzia I. Calvino 
Via Lago di Albano, 7 

1820 3 

 
 
 

120) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

121) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

122) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 5 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



123) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 1 

 
124) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 10 
2 porta REI 1 anta 3 
3 porta REI 2 ante 0 

 
125) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

126) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  16 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Scuola Primaria C. Goldoni 
Via Marmolada, 20 

1820 2 

 
 
 

127) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:  Impianto rilevazione incendio convenzionale   
1 centrale antincendio SIGMA 4 Z 1 
2 sensore antincendio convenzionale fumo convenzionale TSA RC 1202 1 
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio  convenzionale 7 
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna si 1 
7 sirena allarme interna   

 

128) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:  gruppo pressione elettropompa UNI 1285   
1 pompa GRUNDFOSS CR 16/30 2 
2 jockey    
3 quadro comando  elettropompe principali 2 
4 vasi di espansione 20 lt 2 
5 serbatoio adescamento 500 lt  4 
6 misuratore di portata asa DN 2" fdsc 80mc/h 1 
7 allarmi pompe VENETA POMPE 2 
8 vasca riserva idrica si 1 
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

129) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 13 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



130) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 6 

 
131) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 11 
2 porta REI 1 anta 11 
3 porta REI 2 ante 0 

 
132) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

133) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  63 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Scuola dell'Infanzia G. Rodari 
Via Lago di Albano, 7 

1821  

 
 
 

134) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:  Impianto rilevazione incendio convenzionale   
1 centrale antincendio FIREDEX 2208 1 
2 sensore antincendio convenzionale fumo convenzionale 5 
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio  convenzionale 3 
5 pannello allarme ottico/acustico autoalimentato 3 
6 sirena allarme esterna VEDETTA 500/4 con 4 trombe 1 
7 sirena allarme interna   

 

135) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

136) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 7 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



137) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 2 
2 cassetta UNI 45 0 

 
138) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 17 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
139) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

140) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  21 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Scuola dell'Infanzia Pzza Vecchia 
P.zza Vecchia 

1822  

 
 
 

141) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

142) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

143) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 7 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



144) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 0 

 
145) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 4 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
146) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

147) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  18 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Scuola dell'Infanzia Villa Lenzi 
Via Oberdan 

1823  

 
 
 

148) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:  Impianto rilevazione incendio convenzionale   
1 centrale antincendio ESSER MICRO 4C 1 
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio  GENT 9 
5 pannello allarme ottico/acustico AVOTEC autoalimentato 12 
6 sirena allarme esterna autoalimentata 1 
7 sirena allarme interna   

 

149) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:  gruppo pressione elettropompa UNI 1285   
1 pompa VENETA POMPE 1 
2 jockey  Jockey 1 
3 quadro comando  elettropompa principale 1 
4 vasi di espansione VAREM 24 lt 1 
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata 0-22mc-h 2" 1 
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

150) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 10 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 7 

 



151) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 25 
2 cassetta UNI 45 1 

 
152) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 24 
2 porta REI 1 anta 7 
3 porta REI 2 ante 0 

 
153) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

154) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 1 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  nr 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Scuola dell'Infanzia Peter Pan 
Via Bernini 

1824  

 
 
 

155) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

156) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

157) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 7 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



158) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 0 

 
159) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 11 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
160) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

161) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  11 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Centro Civico Oriago 
Via Lago di Misurina 

1832  

 
 
 

162) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

163) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

164) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 2 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



165) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 0 

 
166) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 1 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
167) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

168) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  nr 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Officina e magazzino comunale, protezione 
civile 

Via D'Acquapendente 

1837  

 
 
 

169) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

170) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

171) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 13 



2 portatile CO2 5 Kg 1 
 

172) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 0 

 
173) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 0 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
174) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

175) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 attacco VV.F. 0 

 
8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 Lampade di emergenza  nr 
 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Centro sociale anziani 
Via Capitello Albrizzi 

1854  

 
 
 

176) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

177) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

178) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 3 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



179) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 0 

 
180) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 5 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
181) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

182) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  nr 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Centro Civico "La Bella Età" 
Via Porto Menai, 2 

1854  

 
 
 

183) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

184) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

185) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 4 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



186) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 0 

 
187) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 4 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
188) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

189) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  nr 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Villa Contarini dei Leoni 
Riviera S. Trentin, 5 

1858  

 
 
 

190) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

191) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

192) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 13 
2 portatile CO2 5 Kg 2 

 



193) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 0 

 
194) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 0 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
195) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

196) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  nr 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Oratorio Gentilizio 
Riviera S. Trentin 

1861  

 
 
 

197) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

198) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

199) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 2 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



200) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 0 

 
201) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 0 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
202) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 1 
 

203) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  nr 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Scuola Primaria I. Nievo 
Via Bassa Gambarare,14 

1892  

 
 
 

204) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:  impianto rilevazione indirizzata UNI11224   
1 centrale antincendio NOTIFIER AM1000 1 
2 sensore antincendio convenzionale fumo NOTIFFIER convenzionale 5 
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio  NOTIFFIER P 700 convenzionale 6 
5 pannello allarme ottico/acustico NOTIFER poa a lancio 4 
6 sirena allarme esterna VEDETTA 500/4 con 4 trombe 1 
7 sirena allarme interna   

 

205) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:  gruppo pressione elettropompa UNI 1285   
1 pompa Lowara 2 
2 jockey  si 1 
3 quadro comando  elettropompe principali 2 
4 vasi di espansione 25 lt 2 
5 serbatoio adescamento 500 lt  2 
6 misuratore di portata DN 2" fdsc 700l/min 1 
7 allarmi pompe si 2 
8 vasca riserva idrica si 1 
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

206) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 6 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



207) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 6 

 
208) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 12 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 2 

 
209) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

210) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  32 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Biblioteca di Oriago 
Via Venezia 

1935  

 
 
 

211) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:  impianto rilevazione indirizzata UNI11224 con n. 2 moduli INGRESSO/USCITA e n. 

2 moduli spegnimento 
 

1 centrale antincendio Rilevazione e spegnimento centrale analogica ESSER BMZ 800C 2 
2 sensore antincendio convenzionale fumo ESSER 8000c 44 
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio  ESSER serie 8000 analogico 7 
5 pannello allarme ottico/acustico a lancio 24V 5 
6 sirena allarme esterna VEDETTA 500/4 con 4 trombe 1 
7 sirena allarme interna   

 

212) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:  gruppo pressione elettropompa UNI 1285   
1 pompa elettrica sommersa 2 
2 jockey    
3 quadro comando  elettropompa principale 2 
4 vasi di espansione 24 lt 1 
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe si 1 
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas DEF ITALIA POLARIS 4-8-12 con n. 3 bombole spegnimento gas IG55 e n. 1 ugello erogazione gas 1 

10 Sensore Rilevamento convenzionale 3 
11 Ugelli SI 1 
12 Elettrovalvole CARICA PIROTECNICA 1 

 

213) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg  
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 18 



 
214) IDRANTI 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 cassetta UNI25 8 
2 cassetta UNI 45 4 

 
215) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 4 
2 porta REI 1 anta 12 
3 porta REI 2 ante 0 

 
216) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 4 
 

217) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 attacco VV.F. 2 

 
8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 Lampade di emergenza  nr 
 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Ufficio Anagrafe -  Biblioteca Mira 
P.zzetta San Nicolò, 11 

1936  

 
 
 

218) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

219) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

220) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 7 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



221) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 5 
2 cassetta UNI 45 0 

 
222) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 0 
2 porta REI 1 anta 6 
3 porta REI 2 ante 4 

 
223) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

224) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  18 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Biblioteca Mira (unificata con anagrafe 
P.zzetta San Nicolò, 11 

1936  

 
 
 

225) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:  impianto rilevazione indirizzata UNI11224 con n. 1 modulo INGRESSO/USCITA e n. 

2 elettromagneti a pavimento con pulsante sgancio 
 

1 centrale antincendio ESSER BMZ 8000C analogica 1 
2 sensore antincendio convenzionale fumo ESSER indirizzato 31 
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio  ESSER serie 8000 analogico 3 
5 pannello allarme ottico/acustico ESSER 3 
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

226) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

227) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg  
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 5 



 
228) IDRANTI 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 3 

 
229) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 0 
2 porta REI 1 anta 3 
3 porta REI 2 ante 6 

 
230) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 1 
 

231) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 attacco VV.F. 0 

 
8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 Lampade di emergenza  nr 
 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Scuola dell'Infanzia Girasole 
Via Giovanni XXIII 

10020 1 

 
 
 

232) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

233) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas  0 

10 Sensore Rilevamento  0 
11 Ugelli  0 
12 Elettrovalvole  0 

 

234) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 4 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



235) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 1 
2 cassetta UNI 45 1 

 
236) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 14 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
237) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

238) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  21 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Centro Civico Borbiago 
Via Botte, 2 

10020 2 

 
 
 

239) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:  Impianto Rilevazione Incendio Convenzionale   
1 centrale antincendio URMET DOMUS 1 
2 sensore antincendio convenzionale fumo convenzionale 6 
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio  convenzionale 4 
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna VEDETTA 500/4 con 4 trombe 1 
7 sirena allarme interna   

 

240) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

241) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 4 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



242) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 1 
2 cassetta UNI 45 0 

 
243) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 7 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
244) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

245) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  15 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Casa delle Associazioni 
Via E. Toti, 33/a 

1811 2 

 
 
 

246) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

247) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

248) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 5 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



249) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 4 

 
250) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 1 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
251) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

252) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  nr 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Asilo Nido "Primo volo" 
Via E. Toti, 37/a 

1811 4 

 
 
 

253) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

254) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

255) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 7 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



256) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 4 

 
257) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 8 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
258) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

259) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  nr 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Ex Direzione Didattica I 
Via E. Toti, 37/a 

1811 5 

 
 
 

260) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

261) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

262) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 3 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



263) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 1 

 
264) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 3 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
265) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

266) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  nr 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Archivio Comunale 
Via Oberdan 

1811 6 

 
 
 

267) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

268) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

269) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 1 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



270) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 0 

 
271) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 0 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
272) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

273) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  nr 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Uffici Polizia Municipale 
Via Livorno 

  

 
 
 

274) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

275) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

276) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 3 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



277) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 0 

 
278) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 0 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
279) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

280) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  nr 

 



 
SCHEDA EDIFICIO: 
 

Centro Civico Marano 
Via Caltana, 15 

  

 
 
 

281) IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO CENTRALE:    
1 centrale antincendio   
2 sensore antincendio convenzionale fumo   
3 sensore antincendio convenzionale temperatura   
4 pulsante allarme incendio    
5 pannello allarme ottico/acustico   
6 sirena allarme esterna   
7 sirena allarme interna   

 

282) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 
 TIPO IMPIANTO:    
1 pompa   
2 jockey    
3 quadro comando    
4 vasi di espansione   
5 serbatoio adescamento   
6 misuratore di portata   
7 allarmi pompe   
8 vasca riserva idrica   
9 Impianto spegnimento gas   

10 Sensore Rilevamento   
11 Ugelli   
12 Elettrovalvole   

 

283) ESTINTORI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Modello 
 

Q.ta' 

1 portatile polvere ABC 40-50 6 Kg 1 
2 portatile polvere ABC 40-50 9 Kg 0 

 



284) IDRANTI 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 cassetta UNI25 0 
2 cassetta UNI 45 0 

 
285) SERRAMENTI  

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 maniglioni antipanico 0 
2 porta REI 1 anta 0 
3 porta REI 2 ante 0 

 
286) EVACUATORI DI FUMO 

 
Pos. 

 
Tipo apparato 

 
Q.ta' 

1 evacuatore fumo 0 
 

287) ATTACCO VV.F. 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 

1 attacco VV.F. 0 
 

8) ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 

Pos. 
 

Tipo apparato 
 

Q.ta' 
1 Lampade di emergenza  nr 

 
 


